
CBL.1MnOHYTJA4L.1MA

npeAMeT: n~Tal-ba ~ OArOBOp~ 6p.1 3a jaBHY Ha6aBKY 6poj 974/2013 - KoMnpecopcKa
CTaH~~a ca pe3epBoapoM

nHTatbe 6p.1 :
Koji se tacno parametri relevantni za rad kompresora (stanice) smatraju potrebnim
za ocitavanje na LCD displeju upravljacke jedinice i daljinsku kontrolu?

OArOBOp: Parametri koje je potrebno ocitati I korigovati na lokalnom displeju su:
1 - Vrednost pritiska u mrezi (rezervoaru),
2 - Zadati set poit (vrednosti pritisaka opterecenja I rasterecenja),
3 - Stanje kompresora (ukljucen/iskljucen)
4 - Kvar
5 - Manuelno i automatsko podesavanje rezima rada kompresora vodeci/podredeni

n~Tatbe 6p.2:

Za koje se funkcije kompresora predvida daljinsko upravljanje i kontrola?
OArOBOp: Daljisko upravljanje I kontrola se odnosi na:
1 - Ukljucenje / iskljucenje kompresora,
2 - Zadavanje vrednosti pritisaka opterecenja I rasterecenja,
3 - Manuelno i automatsko podesavanje rezima rada kompresora vodeci/podredeni

Pored toga, sve informacije koje su prikazane na displeju, moraju biti vidljive I daljinskoj
kontroli
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